
Nombre 

d'universités dans le 

réseau

19 56,18% 332 Oui (Présence d'amiante)

Nombre 

d'universités ayant 

transmis leurs 

données

19 16,41%

97 Non (Pas d'amiante)

Nombre total de 

bâtiments présentés 

dans le tableau

591 20,30% 120 Info non disponible

7,11% 42 Autres - Présence d'amiante, mais données partielles

Code de l'organisme Nom de l'organisme Code de l'édifice Nom de l'édifice Année de construction
1

Présence d'amiante ou de 

matériaux susceptibles d'en 

contenir

(OUI/NON/INFO NON DISPO)

Localisation de la majorité (>80%) de l'amiante ou des matériaux susceptibles d'en 

contenir (murs, planfond, calorifuge, plancher, isolant, tous, autres)
Le bâtiments a-t-il été désamianté (OUI/NON) Commentaires

981000 Université Bishop's 1 JOHN BASSETT LIBRARY 1958 OUI Plâtre - Crépis OUI - AMIANTE RÉSIDUEL N-ACCESSIBLE Pour l'Université Bishop's, 20 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 37, revenant à 54 %

981000 Université Bishop's 2 CENTENNIAL THEATRE 1967 OUI Calorifuge NON

981000 Université Bishop's 3 DEWHURST DINING HALL 1967 OUI Calorifuge OUI - AMIANTE RÉSIDUEL ACCÉSIBLE PAR ENDROIT

981000 Université Bishop's 6 HAMILTON 1963 OUI Calorifuge OUI - DÉSAMIANTAGE PAR SECTEUR/PROJET Certains classes / corridors

981000 Université Bishop's 7 JOHNSON 1861 OUI Calorifuge OUI - DÉSAMIANTAGE PAR SECTEUR/PROJET 

981000 Université Bishop's 8 MCGREER 1846 OUI Plâtre - Crépis NON

981000 Université Bishop's 10 MORRIS HOUSE 1890 OUI Calorifuge OUI - AMIANTE RÉSIDUEL ACCÉSIBLE PAR ENDROIT 1984 Extension

981000 Université Bishop's 11 MOUNTAIN MEMORIAL MARJ. DONALD 1963 OUI Calorifuge OUI - DÉSAMIANTAGE PAR SECTEUR/PROJET 

981000 Université Bishop's 12 NICOLLS 1963 OUI Calorifuge OUI - DÉSAMIANTAGE PAR SECTEUR/PROJET 

981000 Université Bishop's 14 PRICE SPORTS CENTRE 1975 OUI Calorifuge OUI - DÉSAMIANTAGE PAR SECTEUR/PROJET Réno 2013-2015 - neuf sans amiante

981000 Université Bishop's 16 SCOTT ARENA 1962 OUI Calorifuge OUI - AMIANTE RÉSIDUEL ACCÉSIBLE PAR ENDROIT Agrandi 1974

981000 Université Bishop's 20 ABBOTT HALL OUI Calorifuge OUI - AMIANTE RÉSIDUEL ACCÉSIBLE PAR ENDROIT Réno2015-2016

981000 Université Bishop's 21 KUEHNER HALL OUI Calorifuge OUI - AMIANTE RÉSIDUEL N-ACCÉSSIBLE Réno 2017-2018

981000 Université Bishop's 22 MACKINN HALL 1958 OUI Tous ou plusieurs OUI - DÉSAMIANTAGE PAR SECTEUR/PROJET 

981000 Université Bishop's 23 MUNSTER HALL OUI Calorifuge OUI - AMIANTE RÉSIDUEL N-ACCÉSSIBLE Réno 2018-2019

981000 Université Bishop's 24 NORTON HALL OUI Calorifuge NON

981000 Université Bishop's 25 DIVINITY HOUSE 1892 OUI Plâtre - Crépis OUI - AMIANTE RÉSIDUEL N-ACCÉSSIBLE Reno + Désamiantage en cours

981000 Université Bishop's 26 MUSIC AND BANDEEN HALL 1949 OUI Calorifuge OUI - DÉSAMIANTAGE PAR SECTEUR/PROJET 

981000 Université Bishop's 27 POLLACK HALL OUI Plâtre - Crépis NON

981000 Université Bishop's 30 KNOWLTON BUILDING INFO NON DISPO NON

981000 Université Bishop's 37 COOP STORAGE INFO NON DISPO NON

981000 Université Bishop's 61 CORMIER CENTER 4 HAROLD DRIVE 1911 OUI Autres NON

978001 Université du Québec à Montréal A Hubert-Aquin 1979 OUI Calorifuge(raccord, soupape, coude),TVA O
Pour l'UQAM, 13 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 33, revenant à 39 %

Isolation refaite à plusieurs endroits, en cours

978001 Université du Québec à Montréal AB Saint-Denis 1914 OUI Plâtre plafond, composé gypse, crépi TVA NON Enlèvement par zone, encapsulation

978001 Université du Québec à Montréal B Maisonneuve 1969 OUI Calorifuge(raccord, soupape, coude) NON Présumée,  peu probable

978001 Université du Québec à Montréal CS Centre sportif 1997 OUI Calorifuge(raccord, soupape, coude) NON Présumée,  peu probable

978001 Université du Québec à Montréal D Athanase-David 1992 OUI Flocage, poutre NON Présumé,  peu probable

978001 Université du Québec à Montréal DC Du Faubourg 1969 OUI Structure intérieur mur NON Encapsulée

978001 Université du Québec à Montréal J Judith-Jasmin 1979 OUI Calorifuge(raccord, soupape, coude),TVA O Isolation refaite à plusieurs endroits, en cours

978001 Université du Québec à Montréal K Danse 1917 OUI Mur ciment plâtre, plâtre plafond NON

978001 Université du Québec à Montréal R Sciences de la gestion 1991 OUI Calorifuge(raccord, soupape, coude) NON Présumée peu probable

978001 Université du Québec à Montréal SH Sherbrooke 1911 OUI Plâtre plafond, composé gypse, crépi, flocage NON Enlèvement par zone, encapsulation

978001 Université du Québec à Montréal V Sainte-Catherine 1969 OUI Plâtre plafond,colonne, composé gypse,  TVA NON

978001 Université du Québec à Montréal W Thérèse-Casgrain 1989 OUI Flocage, poutre, calorifuge(raccord, soupape, coude) NON Présumée,  peu probable

978001 Université du Québec à Montréal C 1250, rue Sanguinet 1910 OUI Plâtre plafond, composé gypse, crépi, calorifuge ciment O En rénovation majeur, désamiantage en cours

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 953 Albert-Tessier (origine) 1976 OUI Tuyauterie, plancher, équipement mécanique, mur, plafond NON Pour l'UQTR, 12 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 45, revenant à 27 %

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 915 Benjamin-Sulte (origine) 1961 OUI Tuyauterie, plancher, mur, plafond, structure NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 958 CAPS (origine) 1995 OUI Mur, plancher, NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 951 CENTRE CHAUFF.ET REFROID. 1972 OUI Mur, tuyauterie NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 963 CIPP 2005 OUI Tuyauterie NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 959 Desjardins-Hydro-Qc (origine) 1971 OUI Plancher/colle NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 952 Léon-Provancher 1981 OUI Plancher, tuyauterie, conduit ventillation NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 910 Michel-Sarrazin (origine) 1963 OUI Tuyauterie, mur, plafond, plancher NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 914 Nérée-Beauchemin (origine) 1959 OUI Plancher Partiel*

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 911 Pierre-Boucher (origine) 1962 OUI Plancher, tuyauterie, mur, plafond NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 950 Ringuet (origine) 1973 OUI Plancher, plafond, tuyauterie, équipement mécanique, NON

978002 Université du Québec à Trois-Rivières 912 Suzor-Côté 1959 OUI Mur, plafond, tuyauterie, plancher, NON

977000 Université de Sherbrooke A01 Pavillon A1 1959 OUI Murs, plafonds, calorifuges et planchers NON Pour l'Université de Sherbrooke, 33 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 143, revenant à 23 %
977000 Université de Sherbrooke A02 Faculté d'éducation 1963 OUI Plafonds, calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke A03 Faculté des lettres et sciences humaines 1960 OUI Calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke A04 Faculté des lettres et sciences humaines 1960 OUI Plafond, calorifuges et planchers NON Présence d'un fini décoratif sous le plafond suspendu (lisières d'environ de 4 à 5 pouces) Seulement dans l'entrée local A4-195-1
977000 Université de Sherbrooke A05 Faculté des lettres et sciences humaines 1966 OUI Murs, plafonds, calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke A06 Faculté des lettres et sciences humaines 1963 OUI Quelques calorifuges et plafonds sous les marquises extérieures NON Rénové en 2002 (presque tout désamianté)
977000 Université de Sherbrooke A07 Pavillon A7 1971 OUI Murs, calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke A08 Pavillon Albert-Leblanc 1971 OUI Murs, calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke A09 Pavillon Albert-Leblanc 1971 OUI Murs, calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke B01 Pavillon Georges-Cabana 1963 OUI Murs, plafonds, calorifuges et planchers NON Rénové 2002
977000 Université de Sherbrooke B02 Pavillon Georges Cabana, biblio Roger -Maltais  1963 OUI Murs, plafonds, calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke B03 Centre Culturel Pavillon 1963 OUI Calorifuges et planchers NON Rénové en 1998-2014 et 2015
977000 Université de Sherbrooke B04 Centrale d'énergie (thermique) 1961 OUI Murs, calorifuges et isolants NON
977000 Université de Sherbrooke C01 Pavillon J.-A.-Bombardier Pavillon 1967 OUI Murs, plafonds et calorifuges NON Agrandissement 1999 et 2002
977000 Université de Sherbrooke C02 Pavillon J.-A.-Bombardier Pavillon 1967 OUI Murs, plafonds et calorifuges NON Agrandissement 1999 et 2002
977000 Université de Sherbrooke C03 École de musique 1969 OUI Calorifuges NON Rénovations majeures en 2017
977000 Université de Sherbrooke D01 Sciences (chimie) 1961 OUI Quelques calorifuges Oui Rénové en 2000
977000 Université de Sherbrooke D02 Sciences physique et chimie 1957 OUI Plafonds, calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke D03 Sciences (biologie) 1957 OUI Plafonds, calorifuges et planchers NON
977000 Université de Sherbrooke D04 Sciences mathématiques informatique  1961 OUI Plafonds et Calorifuges NON
977000 Université de Sherbrooke D05 Sciences animalerie conventionnelle 1970 OUI Murs, calorifuges et plancher NON
977000 Université de Sherbrooke D06 Pavillon Marie-Victorin, bliblio Frère Théode  1971 OUI Murs et calorifuges NON
977000 Université de Sherbrooke D07 Pavillon Marie-Victorin  1971 OUI Murs et calorifuges NON
977000 Université de Sherbrooke E01 Pavillon de la vie étudiante Pavillon 1960 OUI Murs, plafonds, calorifuges et plancher NON
977000 Université de Sherbrooke E02 Résidence Pavillon 1962 OUI Murs, plafonds, calorifuges et plancher NON
977000 Université de Sherbrooke E03 Résidence Pavillon 1962 OUI Murs, plafonds, calorifuges et plancher NON
977000 Université de Sherbrooke E04 Résidence Pavillon 1962 OUI Murs, plafonds, calorifuges et plancher NON
977000 Université de Sherbrooke E05 Pavillon E5 1962 OUI Murs, plafonds et calorifuges NON Rénové 2012-2013
977000 Université de Sherbrooke F01 Pavillon J.-S.-Bourque 1960 OUI Murs, plafonds, calorifuges et plancher NON Agrandissement 2002
977000 Université de Sherbrooke G01 à G15 Résidences Pavillons G1 à G15 1969 OUI Murs, plafonds, calorifuges et plancher NON
977000 Université de Sherbrooke J01 Pavillon Universtrie 1980 OUI Murs et calorifuges NON

977000 Université de Sherbrooke J02 Pavillon Universtrie 1980 OUI Murs et calorifuges NON

Tableau sypnotique - Amiante 

micar01
Tampon 



977000 Université de Sherbrooke Y01 Centre sportif 1974 OUI Calorifuges NON

976002 École Polytechnique de Montréal 800 Pavillon Principal 1958 OUI Calorifugeage, isolant (ignifugeage), murs (joint de gypse), sol Partiellement Partiellement désamianté (flocage), sécurisé et inspection selon la réglementation

976002 École Polytechnique de Montréal 882 Garderie les petits génies 1930 OUI Calorifugeage Oui Pour l'École Polytechnique de Montréal, 2 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 12, revenant à 17 %

976000 Université de Montréal 504 Pavillon Samuel-Bronfman 1987 OUI Calorifuge NON

Pour l'Université de Montréal, 35 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 90, revenant à 39 %

La caractérisation des flocages et calorifugeages (matériaux 1980-1999) a relevé la présence d'amiante à l'intérieur de certains coudes 

(calorifuges).

976000 Université de Montréal 511 Pavillon Roger-Gaudry 1943 OUI Murs, plafonds, calorifuge Partiellement
Le bâtiment a été partiellement désamianté (enlèvement de flocages et mise à niveau des espaces d'étude et de travail au cours des années). 

Projet de réaffectation des espaces débutera en 2020.

976000 Université de Montréal 512 Centrale thermique 1964 OUI Plafonds, calorifuge Partiellement Le bâtiment a été partiellement désamianté (enlèvement de flocages et mise à niveau des espaces au cours des années). 

976000 Université de Montréal 513-587 Résidence A et annexe 1956 OUI Murs, plafonds, calorifuge NON Bâtiment 587 est un agrandissement du 513.

976000 Université de Montréal 515 Pavillon J.-A. DeSève 1957 OUI Murs, plafonds, calorifuge Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 518 Rampe mobile 1966 NON Murs Partiellement Bâtiment complètement désamianté sauf pour les deux édicules. 

976000 Université de Montréal 519 Pavillon de la Direction des immeubles 1964 OUI Murs, plafonds, calorifuge NON

976000 Université de Montréal 520 Pavillon Thérèse-Casgrain 1964 OUI Murs, plafonds, calorifuges N 

976000 Université de Montréal 523-535-540 CEPSUM (Stade d'hiver, Centre d'éducation physique et des sports, Corridor) 1966 OUI Murs, plafonds, calorifuges Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 527 Pavillon René-J.-A.- Lévesque 1966 OUI Murs, plafonds, calorifuge Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 528 Garage Louis-Colin 1969 OUI Murs, plafonds Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 531 Résidence C 1970 OUI Murs Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 532 Pavillon Maximilien Caron, 3200, Jean-Brillant et Pavillon Lionel Groulx 1968 OUI Plafonds, calorifuge Partiellement

Des travaux de désamiantage ont été effectués dans le cadre de projets de réaménagement des espaces.  Projet de rénovation de 41 salles de 

cours au 3200 Jean-Brillant incluant le désamiantage et l'enlèvement de l’amiante dans l’ensemble des plafonds des pavillons Lionel-Groulx et 

Maximilien-Caron.  

976000 Université de Montréal 542
3050, boulevard Édouard-Montpetit

3060, boulevard Édouard-Montpetit
1958 OUI Calorifuges NON

976000 Université de Montréal 543 Pavillon Jean-Marc-Léger 1931 OUI Murs, plafonds Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 545 2910,  boulevard Édouard-Montpetit 1932 OUI Murs, plafonds, calorifuge NON

976000 Université de Montréal 546 2101,  boulevard Édouard-Montpetit 1927 OUI Murs, plafonds NON

976000 Université de Montréal 555-570 Pavillon Marie-Victorin 1959 OUI Murs, plafonds, calorifuges Partiellement
Le bâtiment a été partiellement désamianté (enlèvement de flocage et mise à niveau des espaces d'étude et de travail au cours des années). 

Projet de réaffectation des espaces débutera en 2020.

976000 Université de Montréal 559 Pavillon Marguerite-d'Youville et Pavillon Lilliane de Stewart 1962 OUI Murs, plafonds Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 563 Pavillon de la Faculté de l'aménagement 1936 OUI Murs, plafonds Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 571 Corridor du garage Louis-Colin 1969 OUI Murs, plafonds NON

976000 Université de Montréal 583 Hôtellerie - St-Hippolyte 1964 OUI Plafonds, autres NON

976000 Université de Montréal 586 Pavillon Étienne-Magnin 1973 OUI Plafonds NON Présence d'amiante dans les tuiles de plafond du sous-sol.

976000 Université de Montréal 588 Poste d'alimentation de l'Hydro-Québec 1967 OUI Murs, plafonds, calorifuges NON

976000 Université de Montréal 606-614 Pavillon de la Faculté de musique et Salle Claude-Champagne 1926 OUI Murs, plafonds, calorifuges, autres Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 624 Pavillon Principal - St-Hyacinthe 1952 OUI Murs, plafonds, calorifuge Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 625 1325, rue des Vétérinaires 1975 OUI Autres, calorifuge Partiellement Désamiantage lors de la réalisation de projets de réaménagement des espaces.

976000 Université de Montréal 626 Nouveau pavillon - St-Hyacinthe 1984 OUI Planchers, calorifuge NON

976000 Université de Montréal 627 1425, rue des Vétérinaires 1964 OUI Calorifuge N/A

976000 Université de Montréal 691 3190,  Sicotte (ING) 1971 OUI Calorifuge NON

970012 Université du Québec (siège social) 6 Édifice Henri-Julien 1971 OUI Calorifuge O
Pour le siège social de l'UQ, 1 bâtiment contenant de l'amiante sur un total de 22, revenant à 5 %

Il est possible que certains calorifuges contiennent de l'amiante dans des endroits inacessibles.

976001 HEC Montréal DEC Édifice Decelles 1970 OUI Tuyauterie, murs, placher, plafond, surface de bureau, puits mécaniques NON Pour HEC Montréal, 5 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 7, revenant à 71 %

976001 HEC Montréal CSC Édifice Côte-Ste-Catherine 1996 OUI Drain pluvial NON Présence uniquement dans un des 7 stationnements

976001 HEC Montréal LC Édifice Louis-Collin 1963 NON

976001 HEC Montréal LC Édifice Louis-Collin 1963 NON

976001 HEC Montréal DAR Résidence Darlington OUI Platre sur ciment, linoléum, Tuyaux de chauffage,  crépis O

975000 Université Laval ABP Abitibi-Price 1947 OUI Plafonds, murs, hottes de laboratoires, Oui en grande partie 
Pour l'Université Laval, 34 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 159, revenant à 21 %

Travaux de réfection en 2005 et 2007

975000 Université Laval ADJ Desjardins 1994 NON

975000 Université Laval ARB Atelier de roulement à billes 1999 INFO NON DISPO

975000 Université Laval ARN Aréna 1974 OUI Calorifuge NON

975000 Université Laval BNF Bonenfant 1967 OUI Calorifuge NON

975000 Université Laval BRY Maison Brophy Avant 1948 OUI Murs et calorifuge NON

975000 Université Laval CER Pavillon Centrale d'eau refroidie (Ouest) 2003 NON

975000 Université Laval CHA La petite cité 1990 OUI Tuile vinyle amiante O (?)

975000 Université Laval CHM Marchand 1993 NON NON

975000 Université Laval CII Centre des infrastructures informatiques 1959 NON O

975000 Université Laval CMD Pavillon Centre des matières dangereuses 2010 NON

975000 Université Laval CMT Comtois 1965 OUI Isolations, murs, plafonds, poutre, hottes, NON

975000 Université Laval COP Centre d'optique-photonique 2006 NON

975000 Université Laval CPI Pavillon Couloirs des piétons 1952 OUI Calorifuge, tuyauterie et cloisons NON

975000 Université Laval CSL Casault 1957 OUI Isolation, murs, plafonds, conduits de ventilations, calorifuge, tuiles plancher NON

975000 Université Laval DES De-Sève 1988 OUI Carreau d'amiante-vinyle NON Pas certain qu'il y en a dans les tuiles

975000 Université Laval DKN De Koninck 1962 OUI Isolations,  plafonds, murs, plachers, cloisons, tuiles acoustiques, entreplafonds

975000 Université Laval EGR Maison Eugène-Roberge 1926 OUI Calorifuge

975000 Université Laval EPS PEPS 1969 OUI Calorifuge

975000 Université Laval ERM Maison Ermitage 1962 OUI Finis architecturaux et calorifuge

975000 Université Laval EVS Envirotron (serres HP) 2007 NON

975000 Université Laval EVT Envirotron 1993 NON NON

975000 Université Laval FAB La Fabrique 1897 INFO NON DISPO

975000 Université Laval FAS Savard 1971 OUI Calorifuge NON

975000 Université Laval FME Forêt-entrepôt mécanique 1968 OUI Calorifuge

975000 Université Laval FMG Forêt-Garage 1966 OUI Calorifuge

975000 Université Laval FMM Forêt-bâtiment principal 1965 OUI Calorifuge NON

975000 Université Laval GBA Pavillon Gérard-Bisaillon (Ateliers/DPI) 1964 OUI Calorifuge, plafonds, cloisons

975000 Université Laval GBE Pavillon Gérard-Bisaillon (Entrepôt) 1964 NON

975000 Université Laval GBG Pavillon Gérard-Bisaillon (Garage) 1964 OUI Calorifuge

975000 Université Laval GBI Pavillon Gérard-Bisaillon (Administ./Chaufferie) 1952 OUI Calorifuge, plafonds, cloisons

975000 Université Laval GHK Pavillon Kruger 2003 NON

975000 Université Laval LAU Pavillon La Laurentienne 1988 NON

975000 Université Laval LCT Pavillon Lacerte (Résidences) 1964 OUI Calorifuge, crépis (murs et plafonds) NON

975000 Université Laval LEM Pavillon Lemieux (Résidences) 1961 OUI Calorifuge, planchers, murs et plafonds NON

975000 Université Laval MDE Pavillon Médecine dentaire 1975 OUI Calorifuge, hottes de laboratoires et revêtements de plancher NON

975000 Université Laval PAP Pavillon Palasis-Prince 1950 OUI Calorifuge, plafonds, murs

975000 Université Laval PBM Pavillon Moraud (Résidences) 1955 OUI Calorifuge, plafonds, planchers et murs

975000 Université Laval PLT Pavillon Pouliot 1959 OUI Isolation, hottes de laboratoires, plafonds, murs et calorifuge

975000 Université Laval POL Pavillon Pollack 1995 NON

975000 Université Laval PPA Pavillon Parc auto-Parent 1964 NON

975000 Université Laval PPE Pavillon Parc auto-PEPS 1969 OUI Calorifuge

975000 Université Laval PRN Pavillon Parent (Résidences) 1959 OUI Calorifuge, plafonds, murs et planchers NON

975000 Université Laval PSA Pavillon Des services 1962 OUI Planchers, plafonds, murs et calorifuge NON

975000 Université Laval PVE Pavillon De L'Est 1940 OUI Calorifuge, murs, planchers et plafonds

975000 Université Laval SRB Pavillon Serres Horti-Sud 1986 OUI Calorifuge

975000 Université Laval TSE Pavillon Sciences de l'éducation 1967 OUI Calorifuge et arrière espaces mécaniques en coin NON

975000 Université Laval TUS Pavillon Tunnels des services 1952 OUI Calorifuge, tuyauterie et cloisons

975000 Université Laval VCH Pavillon Vachon 1959 OUI Plafonds, isolations, hottes de laboratoires, planchers, murs et calorifuge

975000 Université Laval VND Pavillon Vandry 1954 NON O

978010 École de technologie supérieure 8 Pavillon A 1995 NON Tuyauterie O Pour l'École de technologie supérieure, 4 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 10, revenant à 40 %



978010 École de technologie supérieure 19-00 Ingo (pavillon I) 1931 OUI Structure O

978010 École de technologie supérieure 21-00 Pavillon H (Planetarium) 1965 OUI Planchers, isolations, plafonds NON

978010 École de technologie supérieure 004-00 Centech (Pavillon C) 1931 NON

978010 École de technologie supérieure Museal NON

978010 École de technologie supérieure CTT NON

978010 École de technologie supérieure QMD OUI Calorifuge NON

978010 École de technologie supérieure 005-00 Résidence phase 1 1999 NON

978010 École de technologie supérieure 005-00 Résidence phase 2 1999 NON

978010 École de technologie supérieure MDE OUI Tuyauterie

978008 Institut national de la recherche scientifique 004-00 Guérite 1966 OUI mur extérieur NON Pour l'INRS, 18 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 38, revenant à 25 % le revêtement des murs est en bon état.
978008 Institut national de la recherche scientifique 010-00 Pav. Hansen 1975 OUI coudes de tuyauterie O , en partie les coudes endommagés ont été enlevés.
978008 Institut national de la recherche scientifique 011-00 CSH et SRM 1951 OUI coudes de tuyauterie O,en partie les coudes endommagés ont été enlevés
978008 Institut national de la recherche scientifique 012-01 Pav. Hérelle 1955 OUI coudes de tuyauterie NON les coudes sont en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 014-01 Menuiserie 1965 OUI coudes de tuyauterie et tuayuterie NON accès limité
978008 Institut national de la recherche scientifique 015-01 Prométic 1968 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 015-02 Prométic 2000 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 015-03 Prométic 2006 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 017-01 Chaufferie 1963 OUI coudes de tuyauterie NON les coudes sont en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 017-02 Chaufferie 1977 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 017-03 Chaufferie 1994 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 018-01 Édouard-Asselin 1965 OUI coudes de tuyauterie O, en partie: RDC des ailes A,C,D,E,F et G
978008 Institut national de la recherche scientifique 018-02 Édouard-Asselin 1968 OUI tuiles et crépi NON murs et planchers en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 018-03 Édouard-Asselin 1993 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 019-01 Station supp. Eau 1973 OUI coudes et tuyauterie NON coudes en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 019-02 Station supp. Eau 1993 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 022-00 J.P. Lalonde 1987 OUI coudes et tuyauterie NON coudes en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 024-00 Entrp. Produits chim. 1987 OUI coudes NON coudes en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 025-01 Annexe CBE 1962 OUI tuyauterie NON accés limité
978008 Institut national de la recherche scientifique 026-00 CBE 1994 OUI Crépi mur escalier NON en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 026-01 CNBE 2006 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 028-01 Bernard-Belleau 1974 OUI coudes NON en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 028-02 Bernard-Belleau 1985 OUI coudes NON en bon état
978008 Institut national de la recherche scientifique 070-01 CDBL 2003 NON sans objet sans objet
978008 Institut national de la recherche scientifique 050-00 Bassin   et puits 1955 OUI coudes et tuyauterie O, en partie
978008 Institut national de la recherche scientifique A25-01 UCS Mtl 1967 OUI tuyauterie O,en partie la tuyauteire pluviale est désamiantée
978008 Institut national de la recherche scientifique A40-01 à 03 Varennes 1974 OUI Isolant MEC O, en partie L'isolant endommagé a été retiré
978008 Institut national de la recherche scientifique A10 Edifice Québec 2004 NON sans objet sans objet

979000 Université McGill 406 25KV Electrical Entrance 2009 NON Pour l'Université McGill, 134 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 265, revenant à 51 %

979000 Université McGill 254 5858 Cote Des Neiges -5858      1975 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 177 Adams Building           1950 O (DONNÉES PARTIELLES) Certain endroits, isolant et mur

979000 Université McGill 736 Adaptive Earth Observation Center Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 704 Alice Johannsen Building 1983 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 404 Archedome Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 185 Armstrong                       1990 NON
979000 Université McGill 103 Arts Building              1839 OUI Calorifuge et isolant

979000 Université McGill 484 Avian Main Barn 1951 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 483 Avian Wintering Barn 1951 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 712 Barn 1967 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 405 Barton Building 1926 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 801 Bellairs Brace Building Donné pas disponible INFO NON DISPO Centre de recherche à la Barbade

979000 Université McGill 866 Bellairs Dive Locker Donné pas disponible INFO NON DISPO Centre de recherche à la Barbade

979000 Université McGill 865 Bellairs Equipment Building Donné pas disponible INFO NON DISPO Centre de recherche à la Barbade

979000 Université McGill 868 Bellairs Pump Building Donné pas disponible INFO NON DISPO Centre de recherche à la Barbade

979000 Université McGill 862 Bellairs Research Building Donné pas disponible INFO NON DISPO Centre de recherche à la Barbade

979000 Université McGill 861 Bellairs Seabourne House Donné pas disponible INFO NON DISPO Centre de recherche à la Barbade

979000 Université McGill 863 Bellairs West Block Donné pas disponible INFO NON DISPO Centre de recherche à la Barbade

979000 Université McGill 124 Birks Building                        1931 OUI Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 134 Bishop Mountain Hall                     1961 OUI Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 717 Boat House 1984 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 407 Brittain Hall 1907 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 102 Bronfman Building                  1971 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 236 Brown Student Services Building     1999 NON
979000 Université McGill 706 Bunker 1985 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 110 Burnside Hall                               1969 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 417 C.I.N.E. Building 1907 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 719 CAE Trailer 1985 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 409 Cattle Barn (Old) 1950 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 410 Cattle Complex 1986 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 411 Centennial Centre 1968 O (DONNÉES PARTIELLES) Murs, calorifuge, Isolant dans certains endroit Partiellement désamianté
979000 Université McGill 710 Chalet - Meeting Room 1961 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 701 Chalet 1 1962 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 718 Chalet 2 1961 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 412 Chalet Pruche 1969 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 122 Chancellor Day Hall         1892 OUI Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 173 Charles Meredith House         1907 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 414 Chemin Ste-Marie 21219-21221 1955 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 415 Chemin Ste-Marie 21225 1955 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 418 Cluster Cottage 1924 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 455 Conklin House 1909 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 420 Conservation Centre 1950 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 730 Cottage Shed 2000 NON
979000 Université McGill 139 Currie Gymnasium        1939 OUI Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 128 Davis House             1909 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 224 Davis House Annex        1909 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 123 Dawson Hall                1839 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 125 Douglas Hall       1939 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 169 Duff Medical Building             1923 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, Plafonds, Calorifuge et Murs Partiellement désamianté
979000 Université McGill 127 Duggan House                   1860 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 223 Duggan House Annex        1944 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 235 Dumas 7187 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 249 Durocher, 3465                    1922 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 426 East Cottage 11-12 1908 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 421 East Cottage 1-2 1908 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 422 East Cottage 3-4 1908 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 423 East Cottage 5-6 1908 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 424 East Cottage 7-8 1908 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 425 East Cottage 9-10 1908 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 168 Education Building           1970 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 245 Elizabeth Wirth Music Building     2005 NON
979000 Université McGill 408 Facilities Management Building 1941 INFO NON DISPO



979000 Université McGill 129 Faculty Club                          1926 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 427 Farm Centre 1973 INFO NON DISPO Pas de données pour le moment

979000 Université McGill 508 Farm Storage Building 1958 INFO NON DISPO Pas de données pour le moment

979000 Université McGill 197 Ferrier Building      1926 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 723 Fuel Depot 1996 NON
979000 Université McGill 133 Gardner Hall          1961 O (DONNÉES PARTIELLES)
979000 Université McGill 707 Gatehouse 1 1996 NON
979000 Université McGill 734 Gatehouse 2 Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 702 Gault House 1958 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 231 Gelber Law Library      1998 NON
979000 Université McGill 700 Gite Cottage 1943 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 429 Glenaladale House 1908 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 430 Glenaladale Terrace 1-4 1950 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 431 Glenaladale Terrace 5-8 1950 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 432 Glenfinnan Rink 1958 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 729 Guide Shed 2000 NON
979000 Université McGill 433 Harrison House 1907 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 437 Horticulture Services Building 1955 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 149 Hosmer House     1969 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 132 Hosmer House Annex    1901 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 167 Hugessen House  1909 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 222 Hutchison 3464        1960 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 720 Hydrology Lab 2000 NON
979000 Université McGill 112 James Administration Building  1921 OUI Isolant dans certains endroits, Plafonds, Calorifuges et Murs Partiellement désamianté
979000 Université McGill 252 La Citadelle Residence        1971 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 148 Lady Meredith House           1975 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 440 Laird Hall 1959 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 442 Lakeshore Road 20846 1961 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 441 Lakeshore Road 21048 1914 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 443 Large Animal Research Unit 1978 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 727 Lath House 1988 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 150 Leacock Building                  1965 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 735 LEAP Lab Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 241 Life Sciences Complex        2008 NON
979000 Université McGill 444 Lods Research Centre 1950 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 101 Ludmer Building           1962 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 119 Maass Chemistry Building   1963 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 447 Macdonald Campus Daycare 1989 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 130 Macdonald Engineering Building   1909 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 118 Macdonald Harrington Building    1898 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 170 Macdonald Stewart Library Building    1893 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 446 Macdonald-Stewart Building 1978 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 466 Manure Shed 1950 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 452 Maple 11 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 453 Maple 13 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 454 Maple 15 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 457 Maple 23 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 459 Maple 27 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 460 Maple 29 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 448 Maple 3 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 449 Maple 5 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 451 Maple 9 1905 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 461 Marshall Radar Observatory 1968 O (DONNÉES PARTIELLES) Pas de données pour le moment

979000 Université McGill 461 Marshall Radar Observatory 1968 O (DONNÉES PARTIELLES) Pas de données pour le moment

979000 Université McGill 242 Martlet House      1928 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 131 McConnell Engineering Building    1958 NON
979000 Université McGill 221 McConnell Hall     1961 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 105 McConnell Rink     1956 OUI Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 186 McCord Museum 1904 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 225 McGill Center for Studies in Aging    1950 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 300 McGill College 2001   1980 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 155 McIntyre Medical Building    1965 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits

979000 Université McGill 108 McLennan Library Building   1969 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 135 McTavish 3430       1862 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 114 McTavish 3434    1862 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 104 McTavish 3438   1862 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 214 McTavish 3610    1941 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 147 Meredith Annex  (Peel 3708) 1907 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 815 Milton Gatehouse Donné pas disponible NON
979000 Université McGill 116 Molson Hall          1961 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 106 Molson Stadium   1919 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 159 Montreal Neurological Institute 1945 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 163 Morrice Hall    1882 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 156 Mountain 3605 1925 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 463 Moxley Building 1950 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 882 MUHC-GLEN 2015 NON
979000 Université McGill 601 New Archive Storage Facility Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 244 New Residence Hall  1975 O (DONNÉES PARTIELLES) Pas de données pour le moment

979000 Université McGill 521 North Power House 2016 NON
979000 Université McGill 465 Nutrition Barn 1950 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 731 Outdoor Toilet 1988 NON
979000 Université McGill 467 Parasitology Building 1933 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 247 Parc Avenue 3575 (La Cite) 1975 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 248 Peel 1555   1922 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 143 Peel 3437    1989 NON
979000 Université McGill 191 Peel 3459   1882 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 192 Peel 3463  1882 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 140 Peel 3465   1882 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 250 Peel 3471 1898 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 136 Peel 3475  1878 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 151 Peel 3479 1887 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 213 Peel 3483  1887 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 187 Peel 3487    1887 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 145 Peel 3491   1890 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 138 Peel 3495   1890 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 230 Peel 3505  1910 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 194 Peel 3647   1910 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 137 Peel 3661    1910 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 208 Peel 3661A 1910 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 166 Peel 3674   1895 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs



979000 Université McGill 175 Peel 3690   1895 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 209 Peel 3704    1907 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 211 Peel 3710  1907 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 228 Peel 3712/14    1910 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 117 Peel 3715    1907 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 190 Penfield 1085   1955 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 239 Penfield 740 (Genome) 2003 NON
979000 Université McGill 239 Penfield 740 (Genome) 2003 NON
979000 Université McGill 402 Pesticide Storage Shed 2006 NON
979000 Université McGill 165 Peterson Hall    1931 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 196 Pine 1140  1902 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 195 Pine 499   1914 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 243 Pine 501   1914 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 153 Pine 505  1890 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 219 Pine 506   1891 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 171 Pine 509 1899 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 142 Pine 510   1896 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 184 Pine 515  1899 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 141 Pine 517 1899 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 144 Pine 522 1892 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 234 Pine 523   1900 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 164 Pine 527  1905 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 162 Pine 546   1898 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 498 Pines Cottage 1978 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 471 Plant Research Facility 1995 NON
979000 Université McGill 515 Plant Science Garage 1968 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 473 Poultry Brooder House 1960 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 474 Poultry Cottages 1908 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 182 Powell Building  1963 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 301 Power House Service Building                         Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 835 Presbyterian College - 3495 Rue University Nouvelle propriété INFO NON DISPO
979000 Université McGill 158 Pulp & Paper Building 1927 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 174 Purvis Hall           1907 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 161 Rabinovitch House   1912 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 711 Ranger Station 1958 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 485 Raymond Building 1908 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 486 Raymond Greenhouse 1 1950 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 181 Redpath Hall    1852 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 178 Redpath Library Building   1892 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 179 Redpath Museum    1882 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 489 Reford Terrace 1-4 1907 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 490 Reford Terrace 5 1907 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 703 Research Center Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 121 Residence Carrefour Sherbrooke   1970 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 817 Residences Gatehouse - 3801 Rue University Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 491 Rivermead Terrace 1-2 1912 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 492 Rivermead Terrace 3-4 1912 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 493 Rivermead Terrace 5-6 1912 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 494 Rivermead Terrace 7-8 1912 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 495 Robertson Eco-Residence 1 1967 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 496 Robertson Eco-Residence 2 1967 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 819 Roddick Gatehouse Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 497 Rowles House 1909 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 180 Royal Victoria College (RVC) Residence  1930 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 189 Rutherford Physics Building 1978 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 520 Shaver Poultry Unit 2004 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 212 sherbrooke 1010     1976 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 201 Sherbrooke 550      1954 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 246 Sherbrooke 680 1972 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 233 Sherbrooke 688    1972 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 456 Snell House 1909 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 146 Solin Hall            1925 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 715 SOPFEU Shed 1995 NON
979000 Université McGill 482 South Power House 1907 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 722 SQ Radio Shed 1995 NON
979000 Université McGill 714 Stearn Lithological Library 1997 NON
979000 Université McGill 500 Stewart Athletic Complex 1907 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 111 Stewart Biology Building  1965 OUI Isolant dans certains endroits, Plafonds, Calorifuge et Murs Partiellement désamianté
979000 Université McGill 450 Stewart House 1909 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 501 Stewart Park 3 1909 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 502 Stewart Park 4 1909 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 503 Stewart Park 5 & 6 1909 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 504 Stewart Park 7 1909 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 505 Stewart Park 8 1909 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 506 Stewart Park 9 1909 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 713 Storage Shelter 1993 NON
979000 Université McGill 154 Strathcona Anatomy and Dentistry 1907 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 120 Strathcona Music Building   1899 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 600 Student Life and Learning Building Donné pas disponible INFO NON DISPO
979000 Université McGill 507 Sugar House 1978 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 487 Summerby Greenhouse 1950 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 509 Swine Complex 1993 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 510 Tadja Hall 1962 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 401 Technical Services Building 1977 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 188 Thomson House        1934 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 199 Thomson House Annex  1934 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 240 Trottier Building  2003 NON
979000 Université McGill 238 Tunnels: Downtown    1940 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 516 Tunnels: Macdonald 1940 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 255 University 3481 - Rexford Hall  1963 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 109 University 3534      1885 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 176 University 3550  1884 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 205 University 3559   1970 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 200 University 3575   1962 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 237 University 3601    1874 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 202 University 3605-3621 1874 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 216 University 3641   1893 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs Isolant dans certains endroits, et Murs
979000 Université McGill 217 University 3643  1893 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs Isolant dans certains endroits, et Murs
979000 Université McGill 218 University 3647   1900 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs Isolant dans certains endroits, et Murs
979000 Université McGill 193 University 3653    1874 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs Isolant dans certains endroits, et Murs



979000 Université McGill 160 University 3661  1874 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs Isolant dans certains endroits, et Murs
979000 Université McGill 172 University Centre   1965 O (DONNÉES PARTIELLES) Isolant dans certains endroits, et Murs Isolant dans certains endroits, et Murs
979000 Université McGill 251 University Hall Residence  1896 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 302 UQAM - Pavillion des Sciences Biologiques 2005 NON
979000 Université McGill 705 Warden's Residence 1985 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 728 Warden's Shed 1983 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 514 White Cottage 1 1955 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 512 White Cottage 2 1955 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 513 White Cottage 3 1955 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 198 Wilson Hall 1913 OUI Isolant dans certains endroits, et Murs

979000 Université McGill 229 Wong Building  1948 INFO NON DISPO
979000 Université McGill 708 Workshop / Garage 1953 INFO NON DISPO

978006 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 807 Pavillon du 400 Godbout 1940 OUI Tuyauterie et mur Pour l'UQAT, 1 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 14, revenant à 7 %

978005 Université du Québec en Outaouais 811 Pavillon Alexandre-Tâché - Secteur A 1952 OUI Mur de division O Pour l'UQO, 8 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 20, revenant à 40 %

978005 Université du Québec en Outaouais 812 Pavillon Alexandre-Tâché - Secteur B 1963 OUI Béton du vide sanitaire, tuyauterie et crépit de ciment Partiellement

978005 Université du Québec en Outaouais 813 Pavillon Alexandre-Tâché - Secteur C 1963 OUI Crépit de ciment et tuyauterie Partiellement

978005 Université du Québec en Outaouais 814 Pavillon Alexandre-Tâché - Secteur D 1963 OUI Tuile de plafond, tuyauterie et vide sanitaire Partiellement

978005 Université du Québec en Outaouais 841 Pavillon Lucien-Brault - Secteur A 1971 OUI Tuyauterie et tuile de vinyle Partiellement 

978005 Université du Québec en Outaouais 842 Pavillon Lucien-Brault - Secteur B 1971 NON

978005 Université du Québec en Outaouais 843 Pavillon Lucien-Brault - Secteur C 1971 OUI Tuyauterie NON

978005 Université du Québec en Outaouais 880 Isfort 1920 NON

978004 Université du Québec à Rimouski 01 - 01 Aile A 1954 OUI Murs, plafonds, planchers, calorifuges NON Pour l''UQAR, 11 bâtiments contenant de l'amiante sur un total de 28, revenant à 39 %

978004 Université du Québec à Rimouski 01 - 02 Aile B 1964 OUI Murs, plafonds, planchers, calorifuges NON

978004 Université du Québec à Rimouski 01 - 03 Aile C 1933 OUI Murs, plafonds, planchers, calorifuges En partie

978004 Université du Québec à Rimouski 01 - 04 Aile D 1938 OUI Murs, plafonds, planchers, calorifuges NON

978004 Université du Québec à Rimouski 01 - 05 Aile E 1938 OUI Murs, plafonds, planchers, calorifuges NON

978004 Université du Québec à Rimouski 01 - 06 Aile F  (partie 1) 1939 OUI Murs, plafonds, planchers, calorifuges En partie

978004 Université du Québec à Rimouski 01 - 09 Aile H 1949 OUI Calorifuges En partie

978004 Université du Québec à Rimouski 01 - 10 Aile J  (partie 1) 1982 OUI Calorifuges NON

978004 Université du Québec à Rimouski 02 - 01 Aile O 1975 OUI Calorifuges NON

978004 Université du Québec à Rimouski 02 - 02 Aile P 1991 OUI Flocage entre-plafond NON

978004 Université du Québec à Rimouski 22 - 1 Entrepôt M2 1971 INFO NON DISPO
978004 Université du Québec à Rimouski 04 - 01 Station aquicole 1988 OUI Mus, plafonds NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi P-130 Pavillon principal 1978-08-01 OUI Plafonds NON Un registre sur la gestion sécuritaire de l'amiante est utilisé

978003 Université du Québec à Chicoutimi T-213 Pavillon du Grand Séminaire 2014-10-22 OUI Murs NON Un registre sur la gestion sécuritaire de l'amiante est utilisé

978003 Université du Québec à Chicoutimi B-155 Pavillon de recherche sur le bois (perdure) 2003-02-15 NON NON 2/26 avec amiante

978003 Université du Québec à Chicoutimi C-135 Simoncouche (Maison blanche) 1950-01-01 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi C1-160 Simoncouche (Recherche) 2004-01-20 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi C2-165 Simoncouche (Entrepôt) 2004-01-20 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi D-142 Pavillon des arts 1999-06-11 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi E-138 Entrepôt 1992-09-01 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi H-141 Pavillon des Humanités (Alphonse-Desjardins) 1998-04-05 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi J-143 Pavillon de recherche sur le givrage 1999-11-27 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi K-211 Parc Technologique 2011-10-01 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi AL-214 Pavillon Alouette 2015-02-04 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi Q-175 Pavillons Rio Tinto Alcan/laboratoire Cural 2006-10-05 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi R-139 Pavillon recherche de forestière 1995-01-01 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi S-137 Pavillon sportif 1983-08-01 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi U-170 Pavillon de médecine et de la santé 2006-08-21 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi G-200 Pavillon de services et aréna 2009-12-18 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi N-212 Pavillon Promotion Saguenay CTDA-UQAC 2012-06-01 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi R1-149 Entrepôt recherche forestière (Morin) 2012-01-01 NON NON

978003 Université du Québec à Chicoutimi W-216 Pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto 2016-09-11 NON NON

980000 Concordia University CI Annexe 1910 OUI calorifuge, murs NON 52/69 avec amiante

980000 Concordia University D Annexe 1905 OUI murs NON

980000 Concordia University EN Annexe 1940 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University FA Annexe 1910 OUI murs NON

980000 Concordia University GA Grey Nuns Annexe 1850 (estimated) OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University K Annexe 1890 OUI murs NON

980000 Concordia University LC Annexe 1900 NON N applicable Rapport de caratérisation montre qu'il n'y a pas (ou plus) d'amiante dans le bâtiment.

980000 Concordia University LD Annexe 1900 NON N applicable Rapport de caratérisation montre qu'il n'y a pas (ou plus) d'amiante dans le bâtiment.

980000 Concordia University M Annexe 1889 OUI murs NON

980000 Concordia University MI Annexe 1880 OUI murs NON

980000 Concordia University MK Annexe 1875 OUI murs NON

980000 Concordia University MT Montefiore 1880 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University MU Annexe 1875 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University P Annexe 1875 OUI murs NON

980000 Concordia University PR Annexe 1910 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University Q Annexe 1875 OUI murs NON

980000 Concordia University R Annexe 1890 OUI murs NON

980000 Concordia University S Annexe 1910 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University T Annexe 1890 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University V Annexe 1900 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University X Annexe 1890 OUI murs NON

980000 Concordia University Z Annexe 1890 OUI murs NON

980000 Concordia University B Annexe 1985 OUI murs NON

980000 Concordia University CL Classroom 2002 NON N applicable Construit en 2002 sans amiante

980000 Concordia University EV Engineering, Computer Science and Visual Arts Integrated Complex 2005 NON N applicable Construit en 2005 sans amiante

980000 Concordia University FB Faubourg Tower 1990 NON N applicable Rapport d'inspection et caratérisation montre qu'il n'y a pas d'amiante dans le bâtiment.

980000 Concordia University FG Faubourg 1985 NON N applicable Rapport d'inspection et caratérisation montre qu'il n'y a pas d'amiante dans le bâtiment.

980000 Concordia University H Henry F. Hall Building 1966 OUI isolant, calorifuge, murs NON Une grande partie à été désamiantée

980000 Concordia University LB Library Building 1992 OUI calorifuge NON

980000 Concordia University LS Learning Square En construction NON

980000 Concordia University MB Molson Building 2008 NON N applicable Construit en 2008 sans amiante

980000 Concordia University RR Annexe 1875 OUI murs NON

980000 Concordia University SB Samuel Bronfman Building 1970 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University TD Toronto Dominion 1908 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University VA Visual Arts Building 1923 OUI isolant, calorifuge NON

980000 Concordia University GM Guy Metro Building 1965 OUI isolant, calorifuge NON Une grande partie à été désamiantée

980000 Concordia University GN Grey Nuns Mother House 1871, 1879, 1901 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University MM Annexe 1910 OUI murs, plafond NON

980000 Concordia University MN Annexe 1910 OUI murs, plafond NON

980000 Concordia University BB Annexe 1940 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University BH Annexe 1940 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University SI St-Ignatius 1966 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University TA Annexe 1923 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University TB Annexe 1923 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University AD Administration Building 1916 OUI calorifuge, murs NON

980000 Concordia University CC Central Building 1947 OUI calorifuge, murs NON



980000 Concordia University CJ Communication and Jouranlism Building 1962 NON Oui Désamianté lors de la rénovation de 2005

980000 Concordia University DO Stingers Dome 2009 NON Construit en 2008 sans amiante

980000 Concordia University FC Loyola Chapel and FC Smith 1933 OUI calorifuge NON

980000 Concordia University GE Research Centre for Structural and Functional Genomics 2011 NON N applicable Construit en 2011 sans amiante

980000 Concordia University HA Hingston Hall 1963 OUI calorifuge, murs, plancher NON

980000 Concordia University HB Hingston Hall 1963 OUI calorifuge, murs, plancher NON

980000 Concordia University HC Hingston Hall 1963 OUI calorifuge, murs, plancher NON

980000 Concordia University HU Hub En construction NON N applicable

980000 Concordia University JR Jesuit Residence 1969 OUI planfond NON

980000 Concordia University PB Recreation and Athletics Complex 1967 OUI Isolant, calorifuge NON

980000 Concordia University PC Perform Centre 2011 NON N applicable Construit en 2011 sans amiante

980000 Concordia University PS Physical Services Building 1923 OUI calorifuge NON

980000 Concordia University PT Oscar Peterson Concert Hall 1990 INFO NON DISPO

980000 Concordia University PY Psychology building 1927 OUI murs NON

980000 Concordia University RA Recreation and Athletics Complex 1967 OUI calorifuge NON

980000 Concordia University RF Loyola Jesuit Hall and Conference Centre 1916 OUI murs NON

980000 Concordia University SC Campus Centre 1973 OUI calorifuge NON

980000 Concordia University SH Solar House 2005 NON N applicable Maison solaire, bâtiment en bois

980000 Concordia University SP Richard J. Renaud Science Complex 2003 NON N applicable Construit en 2003 sans amiante

980000 Concordia University VE Vanier Library 1964 OUI calorifuge NON

980000 Concordia University VL Vanier Library 1964 OUI calorifuge NON

978011 Télé-université 800 455 Rue du Parvis 2002 NON 0/1 avec amiante

978007 École nationale d'administration publique 127 555 Charest est 1999 NON 0/1 avec amiante


